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Netzanschluß

Hattinger

Blatt 1

01.12.09

Steuerspannung 
Allgemein 230VAC

1,1A

von 7

10mm²

In = ca.: 42A
VS min = 50A
VS max = 50A
AK = 10mm²

10²

276/09
Control MPC-EF 2-9,2
TANN Wörgl

/2.0

/2.0

/2.0

/2.0
/2.0
/2.0

LTS63 EHN1 A3

2
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3

6

5

Hauptschalter
-1Q1

Netzeinspeisung
3 x 400V AC N PE

+BBA0-25

Trafo
400VAC
230VAC 
400VA

-1T1

Ther-
mostat

-1P1

Schalt-
schrank-
ventilator

-1M1
L1

-X1

L2 L3 N PE

1YSLY
(LSYY)
5x10JZ 
M32

-1W1
2 3 4 PE

I I I

PKZM0-1,6-T 
1-1,6A
+NHI-E-11-PKZ0 

Motorschutz-
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Steuerspannung 
230VAC
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6
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1
.
5
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1
.
5
4

1
.
6
1

1
.
6
2
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Pumpe 1

Hattinger

Blatt 2

01.12.09
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400VACL3
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Notschalter

von 7

9,2kW 20,2A
SP46-6

276/09
Control MPC-EF 2-9,2
TANN Wörgl
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CU351

Hattinger

01.12.09
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3

2,5²

230VACN
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A Y B CA
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e
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Blatt 4
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-
2
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m
A
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276/09
Control MPC-EF 2-9,2
TANN Wörgl
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/
5
.
0

/
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/
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.
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/
5
.
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/
5
.
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CU351
-4A1

Druckschalter 
für Notbetrieb 
(Reserve)

. . PE

-4B1
Drucksensor 
4-20mA 0-10BAR

1 2

-4B2
Freigabe 
Extern

. .

-4B3 Summen Alarm- u. Betriebsmeldung 
(pot.frei.)

. . . . . N PE

-4B4

7

-X1

8 PE 1

-X2

2 3 PE 4

-X2

5 6 PE 7

-X2

8 9 PE 10

-X2

11 12 PE 1

-X4

2 3 4 5 6 PE

1YSLY
(LSYY)
3x1,5JZ 
M20

-4W1
2 PE 1YSLCY

(LSYCvY)
2x1,5OZ 
M20

-4W2
2 1YSLY

(LSYY)
3x1,5JZ 
M20

-4W3
2 1YSLY

(LSYY)
7x1,5JZ 
M20

-4W4
2 3 4 5 6 PE

Notschalter 
Pumpe 1

34

31

32

-2K5

Notschalter 
Pumpe 2

34

31

32

-3K5

Druckschalter 
für Notbetrieb

230VAC

A1

A2

-4K1

2421
22
1411
12

32
3431
42
4441

Wasser-
mangel

14

11

12

-7K1
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Kabelliste

Hattinger

1 5-1W1 YSLY (LSYY) 5x10JZ  M32 Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE-1We1

2 4-2W1 YSLY (LSYY) 4x4JZ  M25 Pumpe 1-2M1

3 4-3W1 YSLY (LSYY) 4x4JZ  M25 Pumpe 2-3M1

4 3-4W1 YSLY (LSYY) 3x1,5JZ  M20 Druckschalter  für Notbetrieb  (Reserve)-4B1

5 2-4W2 YSLCY (LSYCvY) 2x1,5OZ  M20 Drucksensor  4-20mA 0-10BAR-4B2

6 2-4W3 YSLY (LSYY) 3x1,5JZ  M20 Freigabe  Extern-4B3

7 7-4W4 YSLY (LSYY) 7x1,5JZ  M20 Summen Alarm- u. Betriebsmeldung  (pot.frei.)-4B4

8 3-7W1 YSLY (LSYY) 3x1,5JZ  M20 Wassermangelelektroden-7B2

276/09
Control MPC-EF 2-9,2
TANN Wörgl

Blatt 1
von 1



Materialliste

Zeichn.Nr.:

Hattinger F.

Bl.Zust.

Datum

Norm

Gepr.
Bearb.

Änderung   Datum   Name

9876543210

Stück
Zahl

Artikel
Bezeichnung Beschreibung

Artikel
Bezüge
Artikel

E L E K T R O
A N L A G E N B A U

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

01.12.09

1 CU351 -4A1
2 IO351B -5A1, -6A1
1 RM4L Nivauregelgerät -7B1
1 PKZM0-1,6-T Transformatorschutzschalter -1F1
1 NHI-E-11-PKZ0 Normalhilfsschalter
2 Neozed 3x35A Neozed 3x35A -3F1, -2F1
2 ZB32-24 Motorschutzrelais -3F2, -2F2
2 ZB32-XEZ Sockel für Motorschutzrelais
1 Signalleuchte gelb Signalglimmlampe  gelb -7H1
8 Relais4polig230VAC Miniatur - Relais 4polig -2K1, -7K1, -4K1, -3K5, -3K2, -3K1

-2K5, -2K2
4 DILM25-10(230V50HZ) Schütz -2K3, -2K4, -3K3, -3K4
2 DILM32-XHI11 Hilfsschalterbaustein
2 DILM32-XHI02 Hilfsschalterbaustein
8 Sockel 4polig Sockel für Minitur Relais 4polig
1 Schaltschrankventilator -1M1
1 ST 1810/400 B=1000H=1800T=400 Standschrank IP 55 -0N1
2 FC202P11K -2N1, -3N1
2 LC-Filter -3N2, -2N2
1 Thermostat -1P1
1 LTS63 EHN1 A3 Hauptschalter -1Q1
2 BZ A16/1S Ausschalter, Serie BZ -2S1, -3S1
1 Trafo 400VAC 230VAC  400VA -1T1
1 M32 Kabelverschraubung -1W1
2 M25 Kabelverschraubung -3W1, -2W1
6 M20 Kabelverschraubung -4W4, -7W1, -4W3, -4W2, -4W1, -6V1
6 Klemme 6 grau Klemme L -X1
1 EK 10 ge/gr Erdungsklemme -X1
1 Klemme 10 blau Klemme N -X1
3 Klemme 10 grau Klemme L -X1
2 EK 6 ge/gr Erdungsklemme -X1
32 Klemme 2,5 grau Klemme L -X2, -X4, -X1
6 EK 2,5 ge/gr Erdungsklemme -X4, -X1, -X2
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1 +BBA0-25 Adapter für PKZM0 -1Z1
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